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Elaborat zaĢtite okoliĢa za izgradnju sunĽane elektrane Glina 

1. UVOD 

Predmet ovog Elaborata zaĢtite okoliĢa je izgradnja sunĽane elektrane Glina koja se nalazi u Gradu Glini, 

SisaĽko-moslavaĽka Ĥupanija, k.o. Glina: k.Ľ.br. 59, 161/1, 162, 163, 164/1, 164/10, 178/1, 178/2, 178/12, 178/13, 

895/1, 895/3, 895/4, 913,  914/1, 914/2, 915/1, 3664/1, 3664/2, 3673. 

Sukladno Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliĢ (NN 61/14, 03/17 i 48/26) sunĽana elektrana 

Glina je na popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliĢ, a za koje je 

nadleĤno Ministarstvo zaĢtite okoliĢa i zelene tranzicije, pod toĽkom 2.4. SunĽane elektrane kao samostojeĻi 

objekti. 

U skladu s gore navedenim, za predmetni zahvat, Nositelj zahvata obavezan je podnijeti Zahtjev nadleĤnom 

Ministarstvu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliĢ koja ukljuĽuje i prethodnu ocjenu za 

ekoloĢku mreĤu u skladu s Ľlankom 82., stavkom 2. Zakona o zaĢtiti okoliĢa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 

118/18), a uz koji prilaĤe predmetni Elaborat zaĢtite okoliĢa izraľen od tvrtke Oikon d.o.o. Institut za 

primijenjenu ekologiju koja ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka 

Ocjene. Ovim Elaboratom za predmetni zahvat u prostoru razmotreni su traĤeni kriteriji u Prilogu V. Uredbe 

(NN 61/14, 03/17, 48/26). 

1.1. Podaci o nositelju zahvata  

Naziv i sjediĢte: Grad Glina  

Trg bana Josipa JelaĽiĻa 2 

HR-44 400 Glina 

 

1.2. Podaci o ovlaĢteniku 

Naziv i sjediĢte: Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju  

Trg senjskih uskoka 1-2 

10 000 Zagreb 

Direktor:  Dalibor HatiĻ mag.ing.silv., CE 

Broj telefona:  +385 (0)1 550 7100 

 

Suglasnost Ministarstva zaĢtite okoliĢa i zelene tranzicije za obavljanje struĽnih poslova zaĢtite okoliĢa i zaĢtite 

prirode tvrtke Oikon d.o.o. priloĤena je u Prilogu 7.1. Suglasnost ovlaĢteniku za obavljanje poslova iz podruĽja 

zaĢtite okoliĢa (RjeĢenje Ministarstva zaĢtite okoliĢa i zelene tranzicije, Uprave za procjenu utjecaja na okoliĢ i 

odrĤivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliĢ, KLASA: UP/I351-02/23-08/12, URBROJ: 

517-04-1-25-5 od 26. kolovoza 2025.), odnosno Prilogu 7.2. Suglasnost ovlaĢteniku za obavljanje poslova iz 

podruĽja zaĢtite prirode (RjeĢenje Ministarstva zaĢtite okoliĢa i zelene tranzicije, Uprave za procjenu utjecaja na 

okoliĢ i odrĤivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliĢ, KLASA: UP/I351-02/23-08/24, 

URBROJ: 517-05-1-1-24-9 od 10. sijeĽnja 2024.). 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEģJA ZAHVATA 

2.1. ToĽan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe 

o procjeni utjecaja zahvata na okoliĢ 

Prema Prilogu II  - popis zahvata za koje se provodi Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliĢ, a za 

koje je nadleĤno Ministarstvo, predmetni zahvat pripada u kategoriju: 

2.4. 

SunĽane elektrane kao samostojeĻi objekti povrĢine veĻe od 10 ha i manje od 100 ha ili 

povrĢine manje od 10 ha koje ispunjavaju jedan od sljedeĻih kriterija:  

- nalaze se na Ģumskom zemljiĢtu 

- nalaze se u zaĢtiĻenom podruĽju sukladno propisima iz podruĽja zaĢtite prirode i zaĢtite 

voda 

- na udaljenosti od 5 km nalaze se istovrsni zahvati (postojeĻi i odobreni). 

2.2. Opis obiljeĤja zahvata 

Predmetni zahvat je izgradnja SunĽane elektrane Glina nazivne (DC) snage 6,25 MWp i prikljuĽne (AC) snage 5 

MVA s baterijskim spremnikom prikljuĽne snage 5 MVA i kapaciteta pohrane 20,712 MWh te povrĢine oko 

18,72 ha  (dalje: SE Glina). Izgradnja SE Glina predviľena je u SisaĽko-moslavaĽkoj Ĥupaniji, na podruĽju Grada 

Gline, u naselju Glina, neposredno uz TS 110/20 kV Glina i TS 20/0,4 kV Jukinac 3.  

Svrha zahvata je proizvodnja elektriĽne energije iz obnovljivog izvora energije i isporuka elektriĽne energije za 

potrebe lokalne zajednice, prvenstveno za potroĢaĽe koji su u javnom vlasniĢtvu ili kojima Grad Glina upravlja 

u javnom interesu. Time se doprinosi poveĻanju cjenovne uĽinkovitosti javnih usluga, standarda i kvalitete 

Ĥivotnih i poslovnih uvjeta na podruĽju Grada Gline te promicanju odgovornog odnosa prema okoliĢu.  

Planirani obuhvat zahvata nalazi se uz sjevernu i juĤnu stranu drĤavne ceste D37 Sisak-Glina. Ukupna povrĢina 

obuhvata zahvata iznosi 187.157 m², odnosno oko 18,72 ha. Od toga se 153.268 m² (oko 15,33 ha) nalazi 

sjeverno od drĤavne ceste, dok se 33.889 m▬ (oko 3,39 ha) nalazi juĤno od drĤavne ceste. Ulica Sveti kriĤ dijeli 

sjeverni dio obuhvata na sjeveroistoĽni dio povrĢine 122.975 m▬ (oko 12,30 ha) i jugozapadni dio povrĢine 

30.293 m² (oko 3,03 ha).  

Unutar obuhvata zahvata, u skladu s prostornim ograniĽenjima, raspoloĤivim povrĢinama i tehniĽkim 

zahtjevima, za smjeĢtaj fotonaponskih modula (FNM) predviľene su lokacije L1-L4 i L6, dok je na lokaciji L5 

predviľen smjeĢtaj interne transformatorske stanice i baterijskog spremnika zbog neposredne blizine TS Glina. 

Tablica 2.2-1 SaĤeti pregled povrĢina i Ľestica u obuhvatu zahvata 

DIO OBUHVATA POVRġINA 
KATASTARSKE/ZEMLJIġNOKNJIģNE 

ļESTICE 
KATASTARSKA OPĺINA 

SI dio obuhvata 122.975 m▬ 
59, 3673, 162, 163, 164/10, 3664/1, 

161/1, 3664/2, 164/1 
Glina 

JZ dio obuhvata 30.293 m▬ 178/13, 178/1, 178/12, 178/2 Glina 

JuĤni dio obuhvata 33.889 m▬ 
915/1, 914/1, 914/2, 913, 895/4, 

895/3, 895/1 
Glina 
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DIO OBUHVATA POVRġINA 
KATASTARSKE/ZEMLJIġNOKNJIģNE 

ļESTICE 
KATASTARSKA OPĺINA 

Ukupno 187.157 m▬ (18,72 ha) - Glina 

 

 
Slika 2.2-1 Pregled katastarskih Ľestica u obuhvatu zahvata. (Izradio: Oikon d.o.o). 

Lokacije L1-L6 bit Ļe u svrhu fiziĽkog ograniĽenja i kontrole pristupa ograľene zaĢtitnom ĤiĽanom ogradom s 

vratima za kolni i pjeĢaĽki ulaz. Ograda Ļe se izvesti tipskim rjeĢenjem od ĤiĽanog pletiva i stupova, a unutar 

prostora zahvata predviľa se i interni videonadzor te sustav dojave neovlaĢtenog ulaska u prostor. 

Pristup do lokacije L6 moguĻ je izravno s drĤavne ceste D37, dok Ļe se za pristup od drĤavne ceste do lokacija 

L1-L5 koristiti mjesna ulica Sveti kriĤ. Unutar obuhvata zahvata, do lokacija L1-L6 i po potrebi na samim 

povrĢinama, predviľena je izvedba makadamskih puteva za vatrogasna vozila i servisne potrebe. Predviľena 

Ģirina makadamskih puteva iznosi do 3,5 m, uz popreĽni pad potreban za uĽinkovitu odvodnju oborinskih voda. 
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PrikljuĽni radijusi i nagibi cesta za potrebe protupoĤarne zaĢtite izvest Ļe se u skladu s Pravilnikom o uvjetima 

za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03). Pristupni putevi izmeľu redova montaĤnih okvira izvest Ļe 

se na naĽin da minimalno utjeĽu na njihov raspored, a da budu prilagoľeni servisnom prijevozu i pjeĢaĽkoj 

komunikaciji. 

 

Slika 2.2-2 PoloĤaj elemenata sunĽane elektrane Glina na TK25. (Izradio: Oikon d.o.o). 

2.3. Opis postojeĻeg stanja 

Lokacija sunĽane elektrane Glina nalazi se u Gradu Glini, SisaĽko-moslavaĽka Ĥupanija, k.o. Glina: k.Ľ.br. 59, 

161/1, 162, 163, 164/1, 164/10, 178/1, 178/2, 178/12, 178/13, 895/1, 895/3, 895/4, 913,  914/1, 914/2, 915/1, 

3664/1, 3664/2, 3673. Prema podacima iz zemljiĢnoknjiĤnih i katastarskih podloga, unutar obuhvata nalaze se 

povrĢine razliĽitih naĽina uporabe: paĢnjaci, livade, dvoriĢta, putovi, cesta, kanal te postojeĻe gospodarske i 
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pomoĻne zgrade. NajveĻi dio obuhvata Ľine travnjaĽke/poljoprivredne povrĢine i povrĢine uz postojeĻu 

prometnu i komunalnu infrastrukturu.  

 

PodruĽje zahvata nalazi se neposredno uz postojeĻe elektroenergetske objekte TS 110/20 kV Glina i TS 20/0,4 

kV Jukinac 3. Obuhvat zahvata fiziĽki je razdvojen drĤavnom cestom D37 Sisak-Glina i mjesnom ulicom Sveti 

kriĤ.  

Prema vaĤeĻoj prostorno-planskoj dokumentaciji, prostor obuhvata zahvata u vaĤeĻem UrbanistiĽkom planu 

ureľenja Grada Gline obuhvaĻa viĢe namjena, ukljuĽujuĻi zaĢtitne zelene povrĢine, Ģportsko-rekreacijsku 

namjenu, poslovnu namjenu - preteĤno usluĤnu i trgovaĽku te javnu i druĢtvenu namjenu. Za daljnji razvoj 

zahvata predviľeno je usklaľenje prostorno -planskih preduvjeta kroz izmjene i dopune prostornih planova, na 

naĽin da se prostor obuhvata prikaĤe kao povrĢina namijenjena za izgradnju sunĽanih elektrana (SE), uz 

izrijekom navedeni baterijski spremnik kao sastavni dio elektrane koja koristi obnovljive izvore energije. 
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2.4. TehniĽki opis 

SE Glina proizvodit Ļe elektriĽnu energiju koriĢtenjem energije sunĽeva zraĽenja i pretvorbom te energije u 

elektriĽnu energiju. ElektriĽna energija proizvedena i/ili pohranjena u baterijskom spremniku isporuĽivat Ļe se 

preko interne transformatorske stanice i TS Glina u distributivnu 20 kV mreĤu, prvenstveno za potrebe 

potroĢaĽa u javnom vlasniĢtvu odnosno potroĢaĽa kojima upravlja Grad Glina u javnom interesu, a u sluĽaju 

viĢkova ili drugih izvanrednih okolnosti i u prijenosnu 110 kV mreĤu.  

Glavne sastavnice zahvata su fotonaponska polja, noseĻa konstrukcija za montaĤu fotonaponskih modula, 

DC/AC pretvaraĽi, baterijski spremnik s dvosmjernim pretvaraĽima, interna transformatorska stanica, 

pripadajuĻi niskonaponski i srednjenaponski kabelski razvod, sustav nadzora i upravljanja (SCADA/EMS), 

zaĢtitna ograda, interni videonadzor te pristupni i servisni putevi.  

Tablica 2.4-1 Ulazne veliĽine za izraĽun proizvodnje elektriĽne energije 

TEHNIļKI PODATAK VRIJEDNOST 

Nazivna snaga sunĽane elektrane (DC) 6,25 MWp 

PrikljuĽna snaga sunĽane elektrane (AC) 5 MVA 

Baterijski spremnik - prikljuĽna snaga 5 MVA 

Baterijski spremnik - kapacitet pohrane 20,712 MWh 

Predviľeni tip fotonaponskog modula Trinasolar Vertex N 620W, 

monokristalni dvostrani TOPCon 

modul 

Broj fotonaponskih modula 10.080 kom 

Predviľeni tip DC/AC pretvaraĽa Huawei SUN2000-330KTL-H1 

Broj DC/AC pretvaraĽa 23 kom 

Ukupna izlazna snaga DC/AC pretvaraĽa 7,6 MVA 

Predviľeni tip baterijskog spremnika Sungrow Power Titan 3.0, ST6900UX-

4H-HT 

Broj kontejnerskih jedinica baterijskog spremnika 3 kom 

Ukupna oĽekivana godiĢnja proizvodnja 8.000 MWh/god 
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Slika 2.4-1 Shematski prikaz konfiguracije SE Glina 

2.4.1. Fotonaponska polja i noseĻa konstrukcija 

Fotonaponski moduli predviľeni su na lokacijama L1-L4 i L6. Za montaĤu modula koristit Ļe se noseĻa 

konstrukcija sastavljena od montaĤnih okvira. Konstrukcija se moĤe izvesti od aluminijskih legura ili 

galvaniziranog konstrukcijskog Ľelika, koriĢtenjem predfabriciranih tvorniĽkih profila ili prema zasebnom 

projektu. Debljina limova, vrsta profila, naĽin temeljenja i izgled konstrukcije odredit Ļe se na temelju 

geomehaniĽkog elaborata i statiĽkih proraĽuna.  

Temeljenje noseĻe konstrukcije naĽelno je predviľeno sidrenjem izravno u tlo. S obzirom na moguĻnost pojave 

likvefakcije, u daljnjoj projektnoj razradi moguĻi su i drugi naĽini temeljenja s veĻom otpornoĢĻu na tu pojavu, 

ako rezultati elaborata pokaĤu da je to potrebno.   

Predviľena je montaĤa fotonaponskih modula u orijentaciji istok-zapad u tzv. "Ģator" izvedbi pod kutom 

pribliĤno +/- 15Á. Takva izvedba omoguĻuje veĻu pokrivenost raspoloĤive povrĢine fotonaponskim modulima, 

poveĻanje instalirane i proizvedene energije po hektaru te ravnomjerniju dnevnu proizvodnju u odnosu na 

jednostranu juĤnu orijentaciju. 

Redovi montaĤnih okvira predviľeni su u smjeru sjever-jug, s razmacima prilagoľenima servisnim potrebama. 

Visina donjeg ruba montiranih modula predviľa se oko 0,5 m od tla, a gornjeg oko 1,6 m od tla, kako bi se 

omoguĻio pristup modulima i tlu ispod njih radi odrĤavanja.  

Jedan montaĤni okvir predviľen je za prihvat 28 fotonaponskih modula u dva reda, po 14 modula u svakom 

redu. Dimenzije jednog montaĤnog okvira iznose pribliĤno 16,071 x 4,61 m, uz tlocrtno zauzeĻe od oko 74,01 

m▬. MontaĤni okviri postavljaju se tako da je uzduĤna os okvira u smjeru sjever-jug, a orijentacija fotonaponskih 

modula istok-zapad. Razmaci, odnosno servisni prolazi uzduĤ montaĤnih okvira, predviľaju se naizmjeniĽno 

Ģirine oko 2 m i 4 m, raĽunajuĻi od ruba fotonaponskih modula. 
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Za nazivnu snagu SE Glina predviľeno je ukupno 360 montaĤnih okvira, odnosno ukupno 10.080 fotonaponskih 

modula nazivne snage 620 Wp, Ģto daje ukupnu instaliranu DC snagu od 6.249,60 kWp, odnosno pribliĤno 6,25 

MWp. Na jedan DC/AC pretvaraĽ predviľeno je spajanje najviĢe 18 montaĤnih okvira. Okvirni raspored 

montaĤnih okvira i DC/AC pretvaraĽa po pojedinim lokacijama prikazan je u tablici u nastavku. 

Tablica 2.4-2 Raspored montaĤnih okvira i DC/AC pretvaraĽa po lokacijama 

LOKACIJA 

BROJ 

MONTAģNIH 

OKVIRA 

BROJ FNM 
INSTALIRANA 

SNAGA [kWp] 

TLOCRTNA 

POVRġINA OKVIRA 

[m2] 

BROJ DC/AC 

PRETVARAļA 

L1 76 2.128 1.319,36 5.624,76 5 

L2 47 1.316 815,92 3.478,47 3 

L3 23 644 399,28 1.702,23 2 

L4 82 2.296 1.423,52 6.068,82 5 

L6 132 3.696 2.291,52 9.769,32 8 

Ukupno 360 10.080 6.249,60 26.643,60 23 

 

 

Slika 2.4-2 Primjer montaĤe FNM-ova istok-zapad u ăĢatorò izvedbi 

2.4.2. Fotonaponski moduli  

Kao podloga za razradu tehniĽkog rjeĢenja koriĢten je monokristalni dvostrani (bifacial) TOPCon fotonaponski 

modul proizvoľaĽa Trinasolar, tip Vertex N 620W, nazivne snage 620 W u standardnim laboratorijskim uvjetima 

(STC). Zbog moguĻnosti iskoriĢtavanja zraĽenja odbijenog od tla na straĤnjoj strani modula, snaga modula 

moĤe se poveĻati bifacijalnim uĽinkom.  

Za nazivnu snagu SE Glina od 6,25 MWp predviľena je ugradnja ukupno 10.080 fotonaponskog modula. 

Tlocrtna projekcija fotonaponskih modula, montiranih pod kutom, iznosi pribliĤno 26.643,60 m▬, Ģto Ľini oko 
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47,16 % povrĢina predviľenih za postavljanje fotonaponskih polja na lokacijama L1-L4 i L6, odnosno oko 14,23 

% ukupne povrĢine obuhvata zahvata.  

 

Slika 2.4-3 Monokristalni, dvostrani (bifacial) TOPCon FNM Trinasolar, tip Vertex N 620W. 

2.4.3. DC/AC pretvaraĽi i elektriĽno povezivanje 

Fotonaponski moduli elektriĽno se povezuju u serijske nizove, a viĢe nizova paralelno se spaja na ulaze DC/AC 

pretvaraĽa. PretvaraĽi istosmjerni napon fotonaponskih polja pretvaraju u izmjeniĽni napon naponske razine 

0,8 kV.  

Kao podloga za razradu tehniĽkog rjeĢenja koriĢten je DC/AC pretvaraĽ proizvoľaĽa Huawei, tip SUN2000-

330KTL-H1. Razmatranim tehniĽkim rjeĢenjem predviľeno je ukupno 23 DC/AC pretvaraĽa, ukupne izlazne 

snage 7,6 MVA, Ľime je zadovoljen uvjet dovoljne izlazne snage za predviľenih 5 MVA prikljuĽne snage SE 

Glina.  

Serijsko povezivanje fotonaponskih modula i njihovo spajanje na DC/AC pretvaraĽe izvodi se tipskim vodiĽima 

za fotonaponske sustave. DC/AC pretvaraĽi bit Ļe paralelno spojeni podzemnim kabelima na niskonaponske 

sklopne blokove interne transformatorske stanice i preko njih na glavnu niskonaponsku sabirnicu. 
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Slika 2.4-4 Primjer montaĤe DC/AC pretvaraĽa SUN2000-330KTL-H1. 

2.4.4. Baterijski spremnik energije  

Baterijski spremnik predviľen je na lokaciji L5, u neposrednoj blizini interne transformatorske stanice i TS Glina. 

Kao podloga za razradu tehniĽkog rjeĢenja koriĢtena je kontejnerska jedinica baterijskog spremnika 

proizvoľaĽa Sungrow, tip Power Titan 3.0, model ST6900UX-4H-HT, skladiĢnog kapaciteta 6.904 kWh.  

Dimenzije jedne kontejnerske jedinice baterijskog spremnika iznose 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (D x ġ x V), 

stupanj zaĢtite je IP 65, a masa jedne jedinice iznosi oko 55 t. Postavljanje kontejnerskih jedinica predviľeno je 

na armiranobetonsku temeljnu kadu.  

Za predviľeni skladiĢni kapacitet potrebno je postaviti tri kontejnerske jedinice ukupnog kapaciteta 20.712 

kWh, odnosno oko 20,712 MWh. Za njihov smjeĢtaj potrebna je povrĢina od oko 440 m▬. Svaka kontejnerska 

jedinica ima Ľetiri dvosmjerna pretvaraĽa prikljuĽne snage 450 kVA, odnosno ukupno 1,8 MVA po jedinici i 5,4 

MVA za sve tri jedinice, Ľime je zadovoljen uvjet izlazne snage baterijskog spremnika za predviľenih 5 MVA 

prikljuĽne snage SE Glina.  

Baterijski spremnik radit Ļe u reĤimu punjenja i praĤnjenja. U reĤimu punjenja viĢak energije proizveden u 

fotonaponskim poljima usmjerava se u baterijski spremnik, dok se u reĤimu praĤnjenja pohranjena energija 

isporuĽuje prema internoj transformatorskoj stanici i dalje prema mreĤi. Sustav za nadzor i upravljanje (SCADA) 

ukljuĽivat Ļe funkciju upravljanja energetskim tokovima (EMS), kojom Ļe se osigurati da zbroj izlazne snage 

fotonaponskog dijela i baterijskog spremnika ne prelazi prikljuĽnu snagu interne transformatorske stanice od 

5 MVA.  

Planirani dnevni reĤim rada baterijskog spremnika je jedno punjenje tijekom dana i jedno praĤnjenje nakon 

zalaska Sunca u optimalnom radnom opsegu od 90 %. Od ukupno 20,712 MWh kapaciteta pohrane, za 

svakodnevno koriĢtenje raspoloĤivo je oko 18,64 MWh. 
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Slika 2.4-5 Baterijski spremnik Sungrow Power Titan 3.0, model ST6900UX-4H-HT (6.904 kWh). 

2.4.5. Interna transformatorska stanica i prikljuĽenje na mreĤu 

Interna transformatorska stanica predviľena je na lokaciji L5, u samostojeĻoj izvedbi okvirnih dimenzija 5.700 

x 3.400 x 3.720 mm (D x ġ x V), mase oko 85 t. Za postavljanje interne transformatorske stanice potrebna je 

povrĢina od oko 210 m▬, ukljuĽujuĻi armiranobetonsku temeljnu kadu i pristupni prostor Ģirine oko 5 m.  

U internoj transformatorskoj stanici predviľen je smjeĢtaj niskonaponskih polja s pripadnom opremom za 

prikljuĽak DC/AC pretvaraĽa s fotonaponskih polja i dvosmjernih pretvaraĽa baterijskog spremnika, polja za 

napajanje pomoĻnih potroĢaĽa i servisno napajanje, glavne niskonaponske sabirnice, blok transformatora 

20/0,8 kV s moguĻnoĢĻu regulacije prijenosnog omjera te srednjenaponskih polja s pripadnom opremom. 

SE Glina spajat Ļe se na distributivnu 20 kV mreĤu i prijenosnu 110 kV mreĤu preko interne transformatorske 

stanice i TS Glina. Za spoj interne transformatorske stanice na novo susretno postrojenje u TS Glina predviľeno 

je polaganje troĤilnog srednjenaponskog 20 kV kabela u kabelski kanal, zajedno s optiĽkim vlaknima za 

komunikaciju izmeľu sustava upravljanja SE Glina i opreme u TS Glina. 

KonaĽni naĽin prikljuĽenja interne transformatorske stanice na TS Glina definirat Ļe se Elaboratom optimalnog 

tehniĽkog rjeĢenja prikljuĽenja (EOTRP), prihvaĻenim od HEP-ODS-a, te elektroenergetskom suglasnoĢĻu (EES) 

na temelju prihvaĻenog EOTRP-a. 

 

Slika 2.4-6 Primjer samostojeĻe TS na projektnoj lokaciji. 
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2.5. Procjena proizvodnje elektriĽne energije 

Procjena proizvodnje elektriĽne energije izraľena je na temelju zemljopisnog poloĤaja lokacije, orijentacije i 

kuta nagiba fotonaponskih modula te podataka o ozraĽenosti na podruĽju Grada Gline. Za podruĽje Grada 

Gline pretpostavljena razina ozraĽenosti na vodoravnu povrĢinu iznosi oko 1.500 kWh/m▬ godiĢnje, a 

potencijalna proizvodnost elektriĽne energije oko 1.280 kWh/kWp.  

Za proraĽun proizvodnje koriĢtene su sljedeĻe osnovne ulazne veliĽine: nazivna snaga sunĽane elektrane 6,25 

MWp, prikljuĽna snaga 5 MVA, kut nagiba 20Á, azimut 90Á/270Á za orijentaciju istok-zapad u "Ģator" izvedbi, 

godiĢnja ozraĽenost ravne plohe 1.500 kWh/m▬ te ukupni gubici sustava oko 21,95 %. Ukupna oĽekivana 

godiĢnja proizvodnja elektriĽne energije iznosi oko 8.000 MWh.  

 Tablica 2.5-1 Ulazne veliĽine za izraĽun proizvodnje elektriĽne energije 

POZICIJA ELEKTRANE (GPS KOORDINATE) Ŭ: 45.3610, Ǯ: 16.0194 

Nazivna snaga sunĽane elektrane 6,25 MWp 

PrikljuĽna snaga 5 MVA 

Kut nagiba 20Á 

Azimut 
90Á/270Á (orijentacija istok-zapad, 

"Ģator" tip montaĤe) 

Ukupni gubici sustava -21,95 % 

GodiĢnja ozraĽenost ravne plohe 1.500 kWh/m▬ 

Potencijalna proizvodnost elektriĽne energije 1.280 kWh/kWp 

GodiĢnja proizvodnja 8.000 MWh 

GodiĢnja varijabilnost proizvodnje 483 MWh 
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Slika 2.5-1 MjeseĽni dijagram proizvedene elektriĽne energije 

2.6. Vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u proces 

Za proizvodnju elektriĽne energije SE Glina koristi se sunĽevo zraĽenje kao obnovljivi izvor energije. Sukladno 

tome, u samom tehnoloĢkom procesu proizvodnje elektriĽne energije ne koriste se sirovine, goriva ni druge 

tvari koje bi ulazile u proizvodni pro ces.  

Za redovito odrĤavanje fotonaponskih modula nije predviľena stalna potroĢnja vode. U sluĽaju potrebe za 

povremenim pranjem modula koristit Ļe se mobilni spremnici vode, bez izvedbe prikljuĽka na vodovodnu 

mreĤu. Za rad baterijskog spremnika koristi se zatvoreni sustav hlaľenja rashladnom tekuĻinom unutar 

kontejnerskih jedinica, bez potrebe prikljuĽka na vanjsku infrastrukturu. 

2.7. Tvari koje ostaju nakon tehnoloĢkog postupka te emisije u 

okoliĢ 

Radom sunĽane elektrane Glina ne nastaju emisije u okoliĢ.  

Fotonaponski paneli imaju radni vijek oko 30 godina, nakon zamjene dijelova fotonaponskog sustava nastaje 

otpad koji Ļe biti nuĤno zbrinuti ovisno o vrsti i u skladu s tada vaĤeĻim propisima. 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1. ġire podruĽje smjeĢtaja zahvata 

Zahvat izgradnje sunĽane elektrane SE Glina nalazi se na podruĽju SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanije i Grada 

Gline. 

 

Slika 3.1-1 Pregledna karta smjeĢtaja sunĽane elektrane SE Glina prema administrativnoj podjeli (Izradio: Oikon d.o.o.) 
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3.2. UĤe podruĽje smjeĢtaja zahvata 

PodruĽje zahvata prikazano na TK M 1:25 000. 

 
 

Slika 3.2-1 Pregledna karta smjeĢtaja SE Glina na TK25 (Izrada: Oikon d.o.o.) 

3.3. Odnos lokacije zahvata prema postojeĻim i planiranim 

zahvatima i vaĤeĻa prostorno planska dokumentacija 

Prema vaĤeĻim Prostornim planovima, predmetni zahvat planirane sunĽane elektrane SE Glina smjeĢten je na 

podruĽju na kojem je, sukladno odredbama Plana, moguĻa gradnja sunĽanih elektrana, uz poĢtivanje uvjeta 

smjeĢtaja, ograniĽenja u koriĢtenju prostora te uvjeta nadleĤnih javnopravnih tijela. 
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Prema kartografskim prikazima PP SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanije i PPUG-a Gline, dio obuhvata zahvata, 

odnosno lokacija L1, nalazi se na podruĽju osobito vrijednog obradivog tla oznake P1. Navedeno predstavlja 

vaĤno prostorno-plansko ograniĽenje, obzirom da je odredbama propisano da se sunĽane elektrane ne 

mogu graditi na lokacijama osobito vrijednog obradivog tla P1 i vrijednog obradivog tla P2. BuduĻi da se 

lokacija L1 nalazi na podruĽju osobito vrijednog obradivog tla P1, predmetni dio obuhvata predstavlja 

ograniĽenje za realizaciju zahvata u predloĤenom prostornom obuhvatu. Stoga je pri daljnjoj razradi 

projektnog rjeĢenja potrebno preispitati moguĻnost zadrĤavanja lokacije L1 u obuhvatu zahvata te, prema 

potrebi, prilagoditi granice zahvata i raspored opreme na naĽin usklaľen s odredbama prostornog plana. 

Posebno ograniĽenje u prostoru predstavlja blizina povrĢinskog vodnog tijela CSR00011_000000 Glina, koje 

se nalazi uz obuhvat lokacije L1, kao i prisutnost melioracijskih i oborinskih kanala. Prema odredbama PPUG-

a Gline, pri planiranju i projektiranju zahvata uz vodotoke potrebno je poĢtivati uvjete koji se odnose na 

vodno dobro, inundacijski pojas, udaljenost od ruba vodotoka i kanala te osiguranje pristupa za odrĤavanje 

vodnih graľevina. Za zahvate uz vodotoke i postojeĻu vodnogospodarsku infrastrukturu potrebno je 

ishoditi posebne uvjete nadleĤnih tijela, osobito Hrvatskih voda. 

Prema prostorno-planskoj dokumentaciji, podruĽje zahvata nalazi se i na podruĽju na kojem postoji 

vjerojatnost pojave poplava, odnosno unutar podruĽja potencijalno znaĽajnog rizika od poplava. Takoľer, 

podruĽje Grada Gline obuhvaĻeno je kartama geohazarda izraľenima nakon Petrinjske potresne serije 2020. 

ð 2021., pri Ľemu su za odreľena podruĽja utvrľene pojave i zone podloĤnosti likvefakciji. Stoga je u daljnjoj 

razradi projektne dokumentacije potrebno provesti odgovarajuĻu prospekciju terena i, prema potrebi, 

geotehniĽka istraĤivanja, kako bi se utvrdili uvjeti temeljenja i eventualna potreba za poboljĢanjem tla, 

osobito za osjetljive dijelove zahvata kao Ģto su transformatorske stanice, BESS jedinice, kabelski prikljuĽci i 

druga elektroenergetska oprema. 

S obzirom na postojeĻu i planiranu infrastrukturu unutar obuhvata zahvata, pri daljnjoj razradi projektne 

dokumentacije potrebno je osigurati usklaľenost zahvata s uvjetima nadleĤnih javnopravnih tijela i 

upravitelja infrastrukture. To se osobito odnosi na zaĢtitu elektroenergetskih vodova i postrojenja, 

vodnogospodarskih graľevina, vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda, melioracijskih i oborinskih kanala, 

prometnica te infrastrukture cijevnog transporta nafte i plina.  

Utjecaji koje predmetni zahvat ima ili bi potencijalno mogao imati na sastavnice okoliĢa, postojeĻu 

infrastrukturu, vodni reĤim, promet, tlo, krajobraz, ekoloĢku mreĤu i druge relevantne Ľimbenike detaljno 

su obraľeni u pripadajuĻim poglavljima ovog elaborata. Uz poĢtivanje odredbi vaĤeĻe prostorno-planske 

dokumentacije, posebnih uvjeta nadleĤnih tijela i propisanih mjera zaĢtite okoliĢa, predmetni zahvat 

potrebno je dodatno uskladiti s ograniĽenjima koja proizlaze iz poloĤaja L1 na podruĽju osobito 

vrijednog obradivog tla P1, kao i s ostalim infrastrukturnim, vodnogospodarskim i geotehniĽkim 

ograniĽenjima prostora. 

 

VaĤeĻa prostorno planska dokumentacija 

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske zahvat se nalazi na podruĽju SisaĽko-

moslavaĽke Ĥupanije, odnosno na podruĽju jedinice lokalne samouprave Grada Gline. 

PodruĽje prostornog obuhvata Zahvata regulirano je sljedeĻim dokumentima prostornog ureľenja: 

¶ Prostorni plan SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanije ("SluĤbeni glasnik SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanijeò broj 

4/01, 12/10, 10/17, 12/19, 23/19 -proĽiĢĻeni tekst, 7/23, 20/23 i 8/24 - proĽiĢĻeni tekst) 
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¶ Prostorni plan ureľenja Grada Gline ("SluĤbeni glasnik SisaĽko - moslavaĽke Ĥupanijeò 5/00, 

SluĤbeni vjesnik broj 48/10, 66/13, 10/17, 54/17, 18/22, 37/22 - proĽiĢĻeni tekst i 19/25) 

3.3.1. Prostorni plan SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanije  

Tekstualni dio ð Odredbe za provoľenje 

1. UVJETI RAZGRANIļENJA PROSTORA PREMA OBILJEģJU, KORIġTENJU I NAMJENI 

(...) 

1.3.1. Gospodarska namjena  

PovrĢine za gospodarske namjene su izdvojene veĻe povrĢine u kojima se smjeĢtaju proizvodno-poslovne 

djelatnosti. Razlikuju se osnovne vrste namjene: 

- proizvodne (industrija, rafinerija, petrokemija, proizvodnja energije i sl.), 

(...) 

Planirane, odnosno postojeĻe gospodarske zone (proizvodne i poslovne namjene) mogu biti smjeĢtene u 

sklopu graľevinskog podruĽja naselja, ili izdvojene kao samostalne zone izvan naselja. Prostornim planovima 

ureľenja opĻina i gradova moguĻe je izvan naselja predvidjeti samostalna podruĽja gospodarske namjene 

izvan naselja povrĢine manje od 25,0 ha. 

(...) 

6. UVJETI UTVRŇIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU 

(funkcionalni, prostorni i ekoloĢki) 

(...) 

6.3. Energetski sustav  

(...) 

6.3.4. MoguĻnosti koriĢtenja obnovljivih izvora energije 

(...) 

Za sve zahvate elektrana, energana i energetskih postrojenja potrebno je napraviti ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliĢ. 

Povezivanje odnosno prikljuĽak planiranih elektrana (obnovljivih izvora) na elektroenergetsku mreĤu, sastoji se 

od: pripadajuĻe trafostanice smjeĢtene u granicama obuhvata planiranog obnovljivog izvora i prikljuĽnog 

dalekovoda/kabela na postojeĻi ili planirani daleko vod ili na postojeĻu ili planiranu trafostanicu. ToĽno 

definiranje trase prikljuĽnog dalekovoda/kabela biti Ļe ostvarivo samo po dobivenim pozitivnim uvjetima od 

strane ovlaĢtenog elektroprivrednog poduzeĻa/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog 

sustava), a na osnovi nadleĤnosti mjesta prikljuĽka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaĻenog Elaborata 

moguĻnosti prikljuĽenja na mreĤu.  

Ako Planom nije drugaĽije ureľeno prikljuĽak se moĤe smatrati sastavnim dijelom zahvata izgradnje elektrane 

(obnovljivih izvora).  

PrikljuĽak obnovljivog izvora na elektroenergetsku mreĤu koja je u nadleĤnosti operatora prijenosnog sustava 

definira se kao dio zahvata (faza/etapa) u okviru sloĤene graľevine - elektrane. 
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(...) 

6.3.4.1. Smjernice za planiranje smjeĢtaja i gradnju sunĽanih elektrana 

SunĽane elektrane se sukladno odredbama ovoga Plana i posebnih propisa mogu graditi na povrĢinama:  

(...) 

- koje se nalaze unutar graľevnih Ľestica postojeĻih infrastrukturnih i vodnih graľevina uz suglasnost tijela 

koje upravlja predmetnim infrastrukturnim sustavom i graľevinom. 

PodruĽja za sunĽane elektrane planirati tako da se u Ģto veĻoj mjeri izbjegne zauzimanje rijetkih i ugroĤenih 

staniĢnih tipova kako ne bi doĢlo do znaĽajnog nepovoljnog utjecaja na te staniĢne tipove. 

(...) 

11.2. Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru  

11.2.2. Uvjeti gradnje sunĽanih elektrana - neposredna provedba  

(...) 

U fazi projektiranja pojedinaĽnih zahvata provesti analizu ranjivosti na klimatske promjene, primijeniti 

hidrotehniĽka rjeĢenja za objekte koji Ļe se graditi u poplavnom podruĽju te izraditi elaborat krajobraznog 

ureľenja sunĽanih elektrana s ciljem oĽuvanja postojeĻih vrijednih vizura i uklapanja u prirodni krajobraz. 

(...) 

Pod sunĽanom elektranom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih modula s pripadajuĻom 

samostojeĻom konstrukciju za njihovu montaĤu, fotonaponskih izmjenjivaĽa, trafostanice i susretnog 

postrojenja, svih pripadajuĻih spojnih i prikljuĽnih vodova unutar same elektrane ili za prikljuĽak na 

elektroenergetsku mreĤu te pomoĻnih i prateĻih graľevina u funkciji elektrane (kao npr. kontejner sa sustavom 

za nadzor i upravljanje radom solarne elektrane i sliĽno).  

Prilikom projektiranja sunĽanih elektrana izuzeti osobito vrijedno obradivo poljoprivredno zemljiĢte (P1) i 

vrijedno poljoprivredno zemljiĢte (P2). 

(...) 

Prilikom postavljanja solarnih panela izbjegavati podruĽja obala vodotoka te lokacije izvora i vrtaĽa. 

Granicu obuhvata zahvata udaljiti minimalno 20 m od noĤice nasipa za obranu od poplave kako ne bi doĢlo do 

naruĢavanja njegove stabilnosti. 

VeliĽinu i oblik granica elektrane, ureľenje graľevnih Ľestica, smjeĢtaj sklopova fotonaponskih modula, treba 

u Ģto veĻoj mjeri prilagoditi prirodnoj morfologiji terena, karakteristikama krajobraza i ostalim strukturnim 

elementima u prostoru (postojeĻoj parcelaciji, Ģumskim povrĢinama, postojeĻim prometnicama i sl.).  

Kao zaĢtitne pojaseve oko elektrane koristiti elemente karakteristiĽne za okolni prostor (npr. autohtonu 

vegetaciju, Ĥivice i sl.). 

Graľevine sunĽane elektrane se smjeĢtaju unutar povrĢine predviľene za graľenje (gradivi dio graľevne 

Ľestice). PovrĢina za graľenje udaljena je od ruba graľevne Ľestice najmanje pola visine graľevine (h/2), ali ne 

manje od 5 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrĢini. PovrĢina za graľenje udaljena je minimalno 

10,0 m od ruba graľevne Ľestice prema javnoj prometnoj povrĢini. 
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Prilikom formiranja polja s panelima, gdje god je moguĻe, zadrĤati (ili simulirati) sadaĢnju strukturu parcelacije 

(dimenzije, oblik, mreĤa putova). 

Maksimalni koeficijent izgraľenosti graľevne Ľestice je 0,7. Koeficijent izgraľenosti podrazumijeva odnos 

izgraľene povrĢine zemljiĢta pod svim graľevinama, ukljuĽujuĻi tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i 

ukupne povrĢine graľevinskih Ľestica planiranog zahvata. Neizgraľene povrĢine trebaju biti ozelenjene 

autohtonim biljnim vrstama.  

NajveĻi dopuĢteni koeficijent iskoristivosti je 1,0.  

NajveĻa dopuĢtena bruto povrĢina pomoĻne graľevine je 300 m2. 

Fotonaponski paneli moraju biti postavljeni tako da je njihov najniĤi dio na visini viĢoj od 50 cm, te na naĽin da 

tlo ispod njih ne bude zasjenjeno u potpunosti i kroz cijeli dan. Treba koristiti fotonaponske module sa Ģto 

niĤim stupnjem odbljeska. 

(...) 

Ograda elektrane treba biti neupadljiva, a postavlja se unutarnjim rubom graľevinske Ľestice, ne niĤe od 20 

cm od tla, najveĻe visine od najniĤe kote terena 2 m, iznimno i viĢe, kada je odreľeno posebnim propisima radi 

zaĢtite graľevine. 

Unutar obuhvata planiranih sunĽanih elektrana planirati vatrogasne pristupe u svrhu zaĢtite od poĤara. 

Na podruĽju sunĽanih elektrana uklanjati invazivne biljne vrste, a odrĤavanje vegetacije provoditi bez upotrebe 

kemijskih sredstava, odnosno ispaĢom ili mehaniĽkim putem. 

Kroz razradu tehniĽkog rjeĢenja i primjenom najbolje dostupne tehnologije osigurati oĽuvanje vegetacije ispod 

i izmeľu redova solarnih panela unutar obuhvata sunĽane elektrane. 

(...) 

Za zahvate na zaĢtiĻenoj ili evidentiranoj kulturnoj baĢtini kao i u njezinom neposrednom okoliĢu ishoditi 

struĽno miĢljenje, posebne uvjete odnosno suglasnost nadleĤnog Konzervatorskog odjela.  

Nositelj zahvata obvezan je, nakon isteka radnog vijeka sunĽane elektrane odnosno prilikom dekomisije, o 

svom troĢku osigurati uklanjanje i adekvatno zbri njavanje infrastrukturnih dijelova sunĽane elektrane. 

(...) 
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Slika 3.3-1 IsjeĽak iz kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena prostora, PP SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanije IV. Izmjene i 

dopune ("SluĤbeni glasnik SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanijeò broj 4/01, 12/10, 10/17, 12/19, 23/19 -proĽiĢĻeni tekst, 7/23, 

20/23) (Izradio: Oikon d.o.o.) 
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Slika 3.3-2 IsjeĽak iz kartografskog prikaza 2.1. Infrastrukturni sustavi: 2.1. Prometni sustav, PP SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanije 

IV. Izmjene i dopune ("SluĤbeni glasnik SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanijeò broj 4/01, 12/10, 10/17, 12/19, 23/19 -proĽiĢĻeni 

tekst, 7/23, 20/23) (Izradio: Oikon d.o.o.) 
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Slika 3.3-3 IsjeĽak iz kartografskog prikaza 2.3.1. Infrastrukturni sustavi: Energetski sustav ð nafta i plin, PP SisaĽko-

moslavaĽke Ĥupanije IV. Izmjene i dopune ("SluĤbeni glasnik SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanijeò broj 4/01, 12/10, 10/17, 12/19, 

23/19 -proĽiĢĻeni tekst, 7/23, 20/23) (Izradio: Oikon d.o.o.) 
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Slika 3.3-4 IsjeĽak iz kartografskog prikaza 2.3.2. Infrastrukturni sustavi: Energetski sustav ð elektroenergetika, PP SisaĽko-

moslavaĽke Ĥupanije IV. Izmjene i dopune ("SluĤbeni glasnik SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanijeò broj 4/01, 12/10, 10/17, 12/19, 

23/19 -proĽiĢĻeni tekst, 7/23, 20/23) (Izradio: Oikon d.o.o.) 
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Slika 3.3-5 IsjeĽak iz kartografskog prikaza 2.4. Infrastrukturni sustavi: KoriĢtenje voda i otpad, PP SisaĽko-moslavaĽke 

Ĥupanije IV. Izmjene i dopune ("SluĤbeni glasnik SisaĽko-moslavaĽke Ĥupanijeò broj 4/01, 12/10, 10/17, 12/19, 23/19 -

proĽiĢĻeni tekst, 7/23, 20/23) (Izradio: Oikon d.o.o.) 


































































































































































































































































